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I. Anfrage 

a. Schreiben zur Honorarermittlung 
 

• Angabe des Bruttovolumens des Gebäudes/Gebäudeabschnittes 

 
II. Honorarermittlung 

 [Mitteilung an Auftraggeber] 

 
III. Schreiben „Vorzulegende Unterlagen“ 

 [Anforderung vom Nachweisersteller] 

a. Brandschutznachweis (4-fach im Original an Prüfer) 

b. Pläne aller Geschosse 

c. Schnitt mit Angabe „Höhe der obersten Aufenthaltsebene“ / Ansichten 

d. Nachweis der Flächen für die Feuerwehr 

e. Nachweis der Löschwasserversorgung (in Form von Hydrantenplänen) 

f. Nachweis der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr (siehe Infodienst Nr. 30 LFV, Seite 4) 

g. Bauantrag / Baugenehmigung 
 (sofort bei Erteilung, bzw. spätestens 2 Wochen vor Baubeginn) 

h. Abweichungsanträge / -bescheide 
 (sofort bei Erteilung, bzw. spätestens 2 Wochen vor Baubeginn) 

 
IV. 1. Prüfung des Brandschutznachweises 

 [1. Prüfbescheinigung, 2-fach an Auftraggeber + 1-fach an Konzeptersteller] 

a. Hinweis auf Nachweis der Standsicherheit (HBO §59) 

b. Hinweis auf Abweichungen (HBO §63) 

• Abweichungsanträge durch Nachweisersteller an Bauaufsicht 
 

• Erneute Vorlage des Brandschutznachweises mit bauaufsichtlich erteilten 
 Abweichungen 

 
V. 2. Prüfung des Brandschutznachweises 

 [2. Prüfbescheinigung, 2-fach an Auftraggeber + 1-fach an Konzeptersteller] 

a. Hinweis auf Bauüberwachung (HBO §73) 
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VI. 1. Prüfung der Bauausführung 

 [3. Prüfbescheinigung, 2-fach an Auftraggeber + 1-fach an Konzeptersteller] 

a. Hinweis auf ggf. vorhandene Mängel 

b. Hinweis auf ggf. vorhandene Abweichungen zum Brandschutznachweis 

c. Hinweis auf ggf. vorhandene Abweichungen zur HBO aufgrund von veränderte  
 Ausführung gegenüber der Baugenehmigung und/oder bei Abweichungen im Bestand 

 
VII. Abschließende Prüfung der Bauausführung 

 [4. Prüfbescheinigung, 2-fach an Auftraggeber + 1-fach an Konzeptersteller] 

a. Hinweis auf ggf. vorhandene Mängel 

b. Hinweis auf ggf. vorhandene Abweichungen zum Brandschutznachweis 

c. Hinweis auf ggf. vorhandene Abweichungen zur HBO 

 ggf. „Negativer Prüfbericht“ 

 Setzen von Nachfristen ! 

 


